
Настройка УПП с лицевой панели 

Начало 

Подайте сетевое питание (L1, L2, L3,) и 
выполните операцию "Стоп", которая очень 
важна после подачи питания на УПП для 
сброса его незавершенных алгоритмов. 

Будьте осторожны! На этом этапе выходная 
клемма T2 находится под напряжением! 

Отключите сетевое питание и соедините 
выходные клеммы УПП с трехфазным 
электродвигателем. 

После подключения двигателя индикатор 
ON сначала мигает, затем горит постоянно. 
Если все же индикатор продолжает мигать, 
проверьте правильность соединений. До 
устранения недостатка не выполняйте 
последующие шаги. 



A. Увеличьте пусковое напряжение, если двигатель 
трогается не сразу 

B. Уменьшите пусковое напряжение или увеличьте
время разгона, если двигатель вращается слишком
быстро. 

Путем замыкания клемм RUN и COM осуществите 
предварительный запуск двигателя. 

Отрегулируйте пусковое напряжение, время пуска и 
время плавной остановки для достижения оптимального 
эффекта, после чего процесс настройки можно считать 
завершеным. 

Настройка завершена. 


