
Для щитов с маркировкой "NO" или "NС", предусматривается
пуск любым сигналом:
- для к.ХТ4:1,2 - сигнал типа "12-24В", DC
- для к.ХТ4:3,4 - сигнал типа "NO" или "NС" (как в обозначении);
Сигналы NO(NС) и 12-24 - являются альтернативными, т.е.
пуск произойдет при получении первого из них.
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Состояние контактов колодки
ХТ5 соответствует  указанному

событию.
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