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Приложение 1: Пример простого применения 

 

Использование внешних входов для включения ПЧ, запуска режима вращения вперед или 

назад, настройка частоты с помощью внешнего потенциометра. 

a: Схема соединения 

 
b: Настройка параметров, программирование входов: 

P0.02=1 подача команд с помощью управляющих входов. 

P0.04=2 установка частоты с помощью потенциометра. 

P5.00=1 Функция «Вращение вперед» присвоена входу FWD 

P5.01=2 Функция «Вращение назад» присвоена входу REV 

P5.02=8 Функция «Останов выбегом» присвоена входу S1 

P5.11=2 Схема подключения трёхпроводная, режим 1 
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